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1. INTRODUCAO

Conforme a Lei n° 130 de 29 de junho de 2018, a Agéncia de Regulacdao dos Servigos Publicos
de Saneamento Basico — AMAE, tem como finalidade dar cumprimento as politicas publicas e
exercer as atividades de regulagdo, controle e fiscalizacdo dos servigos publicos de abastecimento
de agua, esgotamento sanitirio e gerenciamento de residuos sélidos urbanos, observando os
dispositivos legais, contratuais e conveniais existentes, exercendo o correspondente poder de policia
em relacdo a prestacao dos servigos regulados, impondo sangdes € medidas corretivas, quando for o

Caso.

2. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo relatar a vistoria de acompanhamento de Implantagdo

da ETE Laje e Ampliagao/Instalagdo ETA Abdbora, no municipio de Rio Verde — GO.

3. RELATORIO

3.1. Metodologia de Fiscalizaciao

Foi destacada diligéncia ao local de construcdo da ETE Laje e também no Ribeirdo Abobora
onde estd sendo executada a obra de amplia¢do da captacdo e instalacdo da ETA, na data apostada a
capa do presente relatdrio, para averiguagdo das atividades j4 executadas e conhecimento das

proximas etapas previstas em cronograma.

3.2. Resultados de Fiscalizaciao

3.2.1 ETE Laje

Na ETE Laje foi constatado que desde a ultima fiscalizagdo realizada em 23/02/2023 (Relatério
de Fiscalizagdo RF N° 0009/2023) as obras de implantagdo permanecem paralisadas. Porém, de
acordo com o membro da prestadora BRK, Sr. Davi, as obras devem retornar em abril. No local ja
estdo dois sopradores, com motores, bombas e valvulas, dois tanques de 10 m? para hipoclorito de
sodio e cloreto férrico e as biomidias que serdo utilizadas no tratamento. O local ainda ndo possui
energia elétrica e pelo tempo que for necessario, serd utilizado um gerador. O prestador também

relatou que a outorga para uso da dgua via pogo ja esta aprovada.



3.2.2 Ampliacao/Instalacio ETA Abobora

Na ampliacdo da ETA Abodbora foi possivel constatar os seguintes pontos de avango na parte

estrutural da obra:

Captacao: finalizada, falta instalacdo das bombas;

Elevatoria de dgua tratada: faltam bombas e fixar a tubulagao;

Caixa de manobra e linha de recalque de dgua tratada: finalizadas;

Casa de cloragdo: parte arquitetonica finalizada, na parte hidraulica faltam somente os
cilindros de cloro gasoso;

Calha Parshall: falta impermeabilizar, construir a passarela e ligar as tubulagdes;

Casa de quimica: finalizada, faltam apenas as bombas.

Lagoa de sedimentacdo: falta finalizar a adequacgao e instalar a manta impermeavel;
Reservatério Hidropneumatico: base em alvenaria pronta, aguardando chegada do tanque;
Caixa de distribui¢do: finalizada;

Tanque de fluoracgdo e cal: finalizada, falta colar de tomada;

Caixa VRP: alvenaria finalizada, falta a bomba;

Caixa de saida das lagoas: finalizada;

Caixa de distribui¢ao das lagoas: finalizada;

Caixa de descarga: finalizada, falta instalagdo de grades.

CONSTATACOES

Conforme o contrato de programa de prestacdo e exploracdo de servigos publicos de

abastecimento de agua e esgotamento sanitario n°1287/2011, clausula vigésima segunda, item 22.1:

Ainda, conforme o contrato supracitado, cldusula vigésima quinta, item 25.1, § 2°:

“25.1 Para execugdo das obras necessdrias a prestacdo dos servigos objeto deste contrato, a

SANEAGO deverd obter todas as licengas que se fizerem necessdrias, bem assim utilizar materiais

cuja qualidade seja compativel com as normas editadas pelos 6rgdos técnicos especializados e,

ainda, cumprir todas as especificagbes e normas técnicas brasileiras que assegurem integral

solidez e seguranga a obra, tanto na sua fase de construgdo, quanto nas fases de operagdo e

manutengdo.

§ 2° A SANEAGO deverd disponibilizar ao REGULADOR, sempre que solicitada, toda a

documentagdo relacionada as obras, inclusive os projetos bdsico e executivo”.



5. RECOMENDACOES E DETERMINACOES AO PRESTADOR DE SERVICOS

e Apresentar a licenca ambiental de instalacdo da ETE Laje, emitida pelo 6rgdo ambiental
competente;

e Apresentar a outorga de agua do poco ou protocolo de solicitacdo, localizado na ETE Laje,
emitido pelo 6rgdo ambiental competente, tendo em vista que este item se estende desde a
fiscalizacdo de outubro de 2022;

e Apresentar projetos atualizados com detalhamento da obra ETA Abdbora e ETE Laje;

e Apresentar 0os cronogramas contendo prazos e atividades, para as obras de instalacao da ETE
Laje e Ampliacdo ETA Abdobora;

e Apresentar mapa iluminado mensal da execucdo de cada obra.

6. CONCLUSAO

Este relatorio apresentou as constatacdes levantadas na fiscalizacdo do booster Campestre,
localizado dos boosters Campestre e Abobora, localizados na Av. Natalicio Mesquita Lima, Qd 05
Lt 02, Jardim Campestre e Rua Lourengo P. dos Santos esq. com Rua Vitalina Arantes, Qd 02,
Jardim Neves, respectivamente, no municipio de Rio Verde — GO. Sugere-se a Diretoria da AMAE

que a prestadora de servigos, Saneamento de Goids S/A - SANEAGO, seja notificada destas.

7. RELATORIO FOTOGRAFICO

AMAE/RIO VERDE
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Autor: AMAE
Descri¢do: Elevatoria de agua tratada.
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Rio Verde, 30 de margo de 2023.
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