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1. INTRODUCAO

Conforme a Lei n° 130 de 29 de junho de 2018, a Agéncia de Regulacdo dos Servigos Publicos
de Saneamento Basico — AMAE, tem como finalidade dar cumprimento as politicas publicas e exercer
as atividades de regulacéo, controle e fiscalizacdo dos servigos publicos de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario e gerenciamento de residuos solidos urbanos, observando os dispositivos
legais, contratuais e conveniais existentes, exercendo o correspondente poder de policia em relacdo a

prestacdo dos servicos regulados, impondo sanc¢Ges e medidas corretivas, quando for o caso.

2. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo relatar os valores obtidos com o ensaio da aferi¢do de

manbmetro nos Bairros Setor Pausanes, Anhanguera e Martins.

3. RELATORIO
3.1. Metodologia de Fiscalizacéo

Foi destacada equipe de fiscalizacdo na data apostada a capa do presente relatorio para averigua-
cao das condicdes de dois equipamentos — mandmetro, confeccionando informacg6es de pressdo em
rede em diferentes pontos.
3.2. Resultados de Fiscalizacéo

No dia 20 de junho de 2023 uma equipe de fiscalizacdo da AMAE, em posse de um mandmetro

de pressdo Turotest moto bomba Schneider, efetuando testes de afericdo em enderecos diferentes,

CoOmo seqgue:



Tabelal. Localizacdo e resultados das aferi¢Oes e respectivos horarios.

Enderm;n Afericio Mandmetro Afericio Manimetro  Valor hrda

. 01 (meal0—50)  02(meal0—50) minimo afericdo
Fua Parana Qd. 17 Lt. 01 — - - .
1 Bairro Anhangpera 24 24 10 05:05
UBS — Cliniea da familia WY
2 (Quintina Faria do Vals — Sstor 26 26 10 09:17
FPapzanss
Posto economia — Rua Parana
]
3 Qd. 143 3n° 2ztor Pavsanss 10 10 10 0e:28
4 Fua ].331'&1 (Qd. 46 Lt. 14 Bairro 12 12 10 09:32
Mlartins
5 Fuoa MNarciza Lzdon® 441 26 26 10 0547
6 Fua .Bahia (d.3% Lt.09 Bairro 20 20 10 09:52
Mlartins
- |Fua Otaniel da Conha Qd 143 Lt ]
! 04-4 n"675 Eztor Passanss 18 1% 10 10:08
Fua Bahi i. 51 Lt.08 Bai
g  [Fue Bahia Q¢ HUS Bawre 10 10 10 08:52
Mlartins
Fua Otanisl da Conha Qd 145 Lt.
g [Fua Otanisl da Cunha Q¢ ' 16 16 10 10:14
(05 n® 85 Eetor Passanss
Fua Piasi n® 613 (Qd. 14 Lt. 09 -
10 Bairro Anhangpera 10 10 10 10:20
1 Fua Alagoas Qd. 11 Lt.03 Bairro 20 20 10 10-32
Anhanguera
Auto slatrica & mecinica Maxear
12 |- Ezz Alagoas =sg. Eua Otanizl 22 22 10 10:37
Bairro Anhanguera
Fua Alagoas esg. Otaniel Q4. 07 - - .
13 Lt.07 Bairro Anhangsera 20 20 10 10:42
Nota: Os trés pontos afenidos com valor de 10 m.c.a. foram realizados em tomeiras de caixa d’agua para
confeccdo de dados do mandmetro.

Como resultados, foram aferidos 13 pontos com 2 repeti¢cbes em cada ponto, sendo uma com

cada equipamento de forma a constatar que ambos estdo funcionando regularmente. As aferigdes

ocorreram no periodo da manha.

Todos os valores aferidos estavam dentro do limite permitido no enquadramento da NBR 12218/94

item 5.4.1

“a pressao estatica maxima nas tubulacdes distribuidoras deve ser de 50 kPa, e
a pressdo dindmica minima, de 100 kPa”. Além do determinado na Resolugédo
Normativa 008/2022 Art. 18 “A pressdo estdtica mdxima nas tubulagées distri-
buidoras de dgua deve ser de 400 kPa e a pressao dinamica minima de 100 kPa.

Podera ser admitida pressdo mdxima de 500 kPa em regioes acidentadas”.



No Gréfico 1 — sdo apresentados os resultados e o enquadramento na RN 008/2021.

Gréafico 1 — apresentacdo dos resultados comparando com os limites da RN 008/2021.
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4. CONSTATACOES E NAO-CONFORMIDADES

e Nada consta.

5. RECOMENDACOES E DETERMINACOES AO PRESTADOR DE SERVICOS

Conforme a Lei estadual N° 14.939, de 15 de setembro de 2004, Art. 28:

“Servico adequado é o que satisfaz as condi¢oes de regularidade, continuidade,

eficiéncia, seguranca, atualidade, uniformidade, generalidade, cortesia na sua

prestacdo e modicidade das tarifas a todos 0s usuarios que se encontrem em situagéo

de recebé-lo, assegurando a manutencéo e melhoria da saude publica, a protecao do

meio ambiente, os direitos do consumidor e o uso racional dos recursos hidricos. ”

No contexto desse relatorio, por se tratar exclusivamente de ensaio para afericao de preciséo, dos

equipamentos utilizados pelas equipes de fiscalizacdo da CFIC, os dados coletados neste relatério

nédo representam ndo conformidades efetivamente executadas pelo prestador.



Resta informar que, os dados coletados neste ensaio se mostraram adequados aos padrdes elegiveis

para o caso.
6. CONCLUSAO

Este relatorio apresentou as constatacfes da aferi¢do dos dois equipamentos manémetros, no

qual a AMAE utiliza para aferir a pressdo em

rede. Com a aferigédo desta data, conclui-se que a

pressdo na rede nos Bairros supracitados atende ao padréo estabelecido.

7. RELATORIO FOTOGRAFICO
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Rio Verde, 21 de setembro de 2023.
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